Rajcza, 27.04.2023 1.
ZP.271.1.TPBN.4.2023

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dzialajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w postepowaniu prowadzonym bez
przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy, o wartosci szacunkowej
ponizej progéw unijnych, okreslonych na podstawie art. 3 ustawy.

sAdaptacja pomieszczen budynku gimnazjum na Przedszkole Publiczne
w Rajczy” — I1I postepowanie.

Zamawiajacy udziela wyjasniei na zlozone zapytania od Wykonawcy dotyczace tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) o tresci jak nizej:

Pytanie 1

Po czyjej stronie jest projekt konstrukcji windy osobowe;j?

Odpowiedz 1

Zamawiajacy informuje, Ze projekt windy oraz dodatkowej podkonstrukeji dla montazu
windy jest po stronie wykonawcy.

Pytanie 2

Projekt techniczny oddymiania — zestawienie materialéw poz. 10 — kanat wentylacyjny o pow.
min 0,6m2 wraz z akcesoriami do dobrania na etapie wykonawstwa lub wizji lokalne;.
Prosimy o podanie dtugosci kanatu.

Odpowiedz 2

Zamawiajacy informuje, ze dla klatki K1 dlugos$é kanalu wraz z obudows EIS60 to 11,0
m, a dla klatki K2 dlugos¢ kanalu wraz z obudows EIS60 to 9,0 m.

Pytanie 3

Dotyczy przekroju B-B, rys nr 05, przekrdj przez szyb windowy. Czy Zamawiajacy wyraza
zgodg na zmiang belki drewnianej i konstrukeji stalowej na element Zelbetowy.

Odpowiedz 3

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamiang¢ belki drewnianej i konstrukeji stalowej na
element Zelbetowy.

Pytanie 4
Czy istniejgce fundamenty sg przystosowane do planowanej rozbudowy, czy wymagaja

wzmocnienia?

Odpowiedz 4
Zamawiajacy informuje, ze budynek podlega adaptacji i tym samym, fundamenty nie
wymagaja wzmocnienia



Pytanie 5

Prosze o informacje, czy widoczny komin na przekroju B-B jest kominem projektowanym
czy istniejacym? Na rzutach elewacji i poszczegélnych pigter go nie widaé. Jezeli jest to
komin projektowany prosze o specyfikacje materialow, z ktorego ma by¢ wykonany oraz do
czego ma on shuzy¢. Czy nalezy pod komin robi¢ dodatkowy fundament?

Odpowiedz 5
Zamawiajacy informuje, ze komin jest istniejacy. Nalezy otworzy¢ kanal wentylacyjny
na potrzeby wentylacji szybu windowego.

Pytanie 6
W przedmiarze brakuje pozycji dla kabiny prysznicowej. Prosze o wyjasnienie.

Odpowiedz 6
Zamawiajacy wyjasnia, ze nie nalezy uwzglednia¢ kabiny prysznicowej w przedmiarze.

Pytanie 7

Zwracamy sie z prosbg o obnizenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 5 do 3%.
Odpowiedz 7

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z 5% do 3%.

Pytanie 8
&8 pkt 4 umowy (...) Termin usuniecia wad okresli Zamawiajacy, przy czym bedzie on nie

kr6tszy niz 3 dni, a nie dhuzszy niz 14 dni. - Niektore usterki badz wady w szczego6lnosei
dotyczace sprzetu lub stolarki oraz proceséw technologicznych, pomimo natychmiastowego
przystapienia do usunigcia usterek trwaja dtuzej, w zwigzku z tym prosimy o zmiang zapisu
z 14 dni — na termin uzgodniony z Zamawiajacym.

Odpowiedz 8

Zamawiajacy uznaje wniosek Wykonawcy za zasadny i proponuje nastepujacy zapis
w §8 pkt 4 projektu umowy: ,,Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Termin usunigcia wad
okresli Zamawiajgcy, przy czym bedzie on nie krétszy niz 3 dni i nie diuiszy nii 14 dni
7 zastrzeseniem, ie jezeli charakter wady wymaga ustalenia diuiszego terminu jej usunigcia to
Zamawiajgcy okresli termin po konsultacji z Wpykonawcg. W pryypadku niedotriymania
wyznaczonego terminu przez Wykonawce Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy naleine kary umowne
okreslone w § 13 umowy”.
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