Skrzynka WLZ w obudowie termoutwardzalnej 53/58, na
fundamencie, wyposazy¢:

Ixrozigcznik 160A z mod. RCD(dopuszcz osobny blok RCD),

1xochronnik przepigciowy

1xC6, 3P+lampki sygnal.

1x rozt.bezp. 160A, 3p

1xRCD 25A/30mA 2P

1xB16 1p

1xB10 1p + 1acznik tablicowy 1P 16A do o$wietlenia

Podlgczyé stup sceny przez ztacze kontrolne
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Doprowadzi¢ YKY3x2,5+3x1,5 do podziemia, zabudowa¢ 3xlampg A2, facznik o$w., oraz 3x gn.podw.230V

'

—{:

I
Oprawa Al 1x29W, IP66, IK09, 3 SDCM, L80B20>60000h ;‘n—Zfl-40st

o |
7’?‘574‘—————————————————————————————————————‘ ________

Wyprowadzié réwno z posadzka, zakoficzyé

metalows skrzynka rewizyjng z zamkiem,
wyprowadzié bednarkg z uziomu

2xrura fi 160 gladkoécienna do stanowiska operatora na widowni

Do modernizacji, wymiana obudowy na termoutwardzalng 53/84/25 z zamkiem, na
wolnostojacym fundamencie, wyposazy¢ w zestaw gniazd z zabezpieczeniami:

Ixrozigcznik mod. 125A,

1xC6, 3P+lampki sygnal.

1xRCD 63A/30mA 4P

1xRCD 40A/30mA 4P

1xC16 3P+gniazdo 3p16A

1xC32 3P+gniazdo 3p32A

6xB16 1p+6xgniazdo 16A 230V

YAKY5x70 z RG, przelotowo z RG pomigdzy RS1-RS4.

odlaczyé stup sceny przez zlacze kontrolne

BednarkaFeZn30x4, uziom wykona¢ pod wymieniang posadzka widowni, doprowadzi¢ do RG.
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Podlgczyé stup sceny przez zigcze kontrolne

Podlgczyé stup do uziomu przez ztacze kontrolne

Podlgczyé stup do uziomu przez ztacze kontrolne

Do modernizacji, wymiana obudowy na termoutwardzalng 53/84/25 z zamkiem, na
wolnostojacym fundamencie, wyposazy¢ w zestaw gniazd z zabezpieczeniami:

Ixroztacznik mod. 125A,

1xC6, 3P+lampki sygnal.

1xRCD 63A/30mA 4P

,,,,,,,,,,,,, I,XRQDAQAEQmAAB,,,ETE;'T,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1xC16 3P+gniazdo 3p16A

1xC32 3P+gniazdo 3p32A
4xB16 1p+dxgniazdo 16A 230V

Podlgczyé stup do uziomu przez ziacze kontrolne

o$w. zalgczane i zasilane YKY5x2,5 zRS1 -

zasili¢ naprzemienne z poszczeg6lnych faz

Wyprowadzié réwno z posadzka, zakoficzyé
metalows skrzynkg rewizyjng z zamkiem

RS3
Do modernizacji, wymiana obudowy na termoutwardzalng 66/84/25 z zamkiem, na

wolnostojacym fundamencie, wyposazy¢ w zestaw gniazd z zabezpieczeniami:
I1xroztacznik mod. 125A,
1xC6, 3P+lampki sygnal.
| 1x rozt.bezp. 125A, 3p
\ 1xRCD 63A/30mA 4P
} 1xRCD 40A/30mA 4P
} 1xC16 3P+gniazdo 3p16A
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1xC32 3P+gniazdo 3p32A
8xB16 Ip+8xgniazdo 16A 230V

BednarkaFeZn30x4, uziom wykona¢ pod wymieniang posadzka widowni, doprowadzi¢ do RG.

Podtaczyé stup do uziomu przez ztacze kontrolne
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YAKY5x70 z RG, przelotowo z RG pomigdzy RS1-RS4
Do modernizacji, wymiana obudowy na termoutwardzalng 53/84/25 z zamkiem, na
wolnostojacym fundamencie, wyposazyé w zestaw gniazd z zabezpieczeniami:
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