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WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACII
WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z pb6in. zm.) w postepowaniu prowadzonym bez
przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy, o wartosci szacunkowej
ponizej progow unijnych, okreslonych na podstawie art. 3 ustawy.

»Remont czesci piwnicy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Zwardoniu na
miejsce doraznego schronienia w ramach ,,Programu Ochrony Ludnosci
i Obrony Cywilnej 2025-2026".

Zamawiajgcy udziela wyjasnien na ztozony od Wykonawcy wniosek dotyczycacy tresci
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) o tresci:

1. Czy wramach zadania nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wydzielenia odbioréw krytycznych,
takich jak wentylacja, oswietlenie awaryjne, facznosé, sanitariaty, ogrzewanie i wybrane
gniazda zasilajgce?

Odpowiedz: Tak, nalezy wydzieli¢ odbiory krytyczne i zapewnié im priorytetowe zasilanie
w sytuacji awaryjnej.

2. Czy Zamawiajacy dopuszcza lub przewiduje montaz magazynu energii juz na etapie
obecnego remontu, aby zapewni¢ podtrzymanie pracy najwazniejszych instalacji
obiektu?

Odpowiedi: Tak, nalezy przewidzie¢ dobér oraz montaz magazynu energii w ramach
obecnego zadania.

3. Czy obiekt posiada instalacje fotowoltaiczng, a jezeli tak, czy nalezy przewidzieé jej
spiecie z magazynem energii i uktadem pracy awaryjnej?

Odpowiedi: Obiekt bedzie posiadat instalacje fotowoltaiczng, ktéra powstanie w ramach
aktualnie realizowanego zadania polegajacego na termomodernizacji budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Zwardoniu (dawniej Szkota Podstawowa w Zwardoniu) — termin
realizacji inwestyciji: sierpien 2027. Powstajacq instalacje fotowoltaiczng nalezy zintegrowaé
z magazynem energii i uktadem zasilania awaryjnego.

4. (zy instalacja fotowoltaiczna ma posiadaé mozliwosé pracy w trybie wyspowym podczas
zaniku napiecia w sieci elektroenergetycznej?

Odpowiedi: Tak, instalacja fotowoltaiczna powinna umoiliwiaé prace wyspowa podczas
zaniku napiecia w sieci.

5. Czy nalezy przewidzie¢ automatyczne przetgczanie obiektu pomiedzy zasilaniem z sieci,
instalacjg  fotowoltaiczng, magazynem energii i ewentualnym agregatem
pradotwoérczym?



Odpowiedz: Tak, nalezy przewidzie¢ automatyczne przetaczanie pomiedzy dostepnymi
Zrodtami zasilania.

rezerwowym?

6. Czy w ramach zadania nalezy przewidzie¢ system EMS lub BMS do monitorowania
i zarzadzania energig, wentylacjg, temperaturg, stanami awaryjnymi i zasilaniem

Odpowiedz: Tak, nalezy przewidzie¢ system EMS/BMS integrujacy zarzadzanie energia,
wentylacjg, temperatura, alarmami i zasilaniem rezerwowym.

oddawanej do sieci?

7. Czy system zarzadzania ma umoiliwia¢é monitoring zuzycia energii, produkgji
z fotowoltaiki, stanu natadowania magazynu, mocy chwilowej oraz energii pobierane;j i

Odpowiedz: Tak,

system powinien monitorowa¢ wszystkie wskazane parametry
energetyczne oraz stan magazynu energii.

awarii?

8. Czy wymagane bedzie automatyczne zarzadzanie priorytetami odbioréw, polegajace na
odfaczaniu urzadzen niekrytycznych w celu wydtuzenia czasu pracy obiektu podczas

Odpowiedz: Tak, wymagane jest automatyczne zarzgdzanie priorytetami odbioréw
i odtgczanie odbioréw niekrytycznych.

autonomii?

9. Czy nalezy przewidzie¢ lokalny panel operatorski lub centralng wizualizacje pokazujaca
stan zasilania, prace wentylacji, poziom natadowania magazynu, alarmy i dostepny czas

Odpowiedi: Tak, nalezy przewidzie¢ lokalny panel operatorski oraz centralng wizualizacje
parametrow pracy obiektu.

10. Czy system powinien rejestrowac¢ alarmy, zaniki zasilania, utrate komunikaciji,
uruchomienia zasilania awaryjnego oraz historie pracy urzadzen?

Odpowiedi: Tak, system powinien rejestrowac alarmy, zdarzenia, zaniki zasilania, utrate
komunikac;ji i historie pracy urzadzen.

i rejestr awarii?

11. Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania modutu UTR do obstugi utrzymania ruchu,
obejmujacego ewidencje urzadzen, terminy przeglagdow, instrukcje, protokoty serwisowe

Odpowiedz: Tak, naleiy przewidzie¢c modut UTR obejmujacy ewidencje urzadzen,
dokumentacje, przeglady i rejestr awarii.

12. Czy modut UTR ma automatycznie przypominaé o wymaganych przegladach instalacji
elektrycznej, wentylacyjnej, magazynu energii, falownikéw, agregatu oraz innych
urzadzen bezpieczenstwa?

OdpowiedZ: Tak, modut UTR powinien automatycznie przypomina¢ o terminach.przegladéw
wszystkich urzadzen i instalacji krytycznych '




