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WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACII
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) w postgpowaniu prowadzonym bez
przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy, owartosci
szacunkowej ponizej progow unijnych, okreslonych na podstawie art. 3 ustawy.

Energetyka rozproszona w Gminie Rajcza -
etap 1

Zamawiajgcy udziela wyjasnien na ztozony przez Wykonawcy wniosek dotyczacy tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) o tresci:

1. PYTANIE1
Czy zamawiajgcy dopusci kaskade pomp ciepta spetniajgcg warunki postepowania?
ODPOWIEDZ 1
Zamawiajgcy informuje, ze w odpowiedzi na zapytanie dotyczace mozliwosci
zastosowania uktadu kaskadowego sktadajgcego sie z dwoch pomp ciepta zamiast
jednej jednostki, potwierdzamy, ze dopuszcza sie zastosowanie takiego
rozwigzania, pod warunkiem zachowania wszystkich parametrow
technicznych, uzytkowych i funkcjonalnych wymaganych dla projektowanego
uktadu.
W przypadku zastosowania dwodch jednostek wymagane jest zastosowanie
dedykowanego  sterownika kaskadowego, pracujgcego jako  sterownik
nadrzedny dla obu pomp ciepta. Sterownik powinien zapewnia¢ w
szczegolnosci automatyczne  zatgczanie i odstawianie poszczegoélnych
jednostek w zaleznosci od aktualnego zapotrzebowania na moc cieplng,
wtasciwg modulacje mocy uktadu, rownomierne wykorzystanie
jednostek oraz ich prawidtowa wspétprace z pozostatymi elementami
instalaciji.
Jednoczesnie zastosowanie uktadu kaskadowego:
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nie moze powodowacC zwiekszenia kosztow przegladéw, serwisu ani
biezagcej eksploatacji w stosunku do rozwigzania przewidzianego
pierwotnie,

nie moze  pogarsza¢ wymaganych  parametrow  technicznych i
energetycznych instalacji,

nie moze powodowacd pogorszenia wymaganych wskaznikow
ekologicznych, w tym parametréw stanowigcych podstawe okreslenia
efektu energetycznego i ekologicznego przedsiewzigcia,

musi zapewnia¢ co najmniej taka samag taczng moc grzewcza,
sprawnosc¢, funkcjonalnos¢ i niezawodno$¢ jak rozwigzanie z jednag
pompa ciepta,

wszelkie dodatkowe elementy niezbedne do prawidtowej pracy
kaskady, w tym automatyka i sterowanie nadrzedne, nalezy uwzglednic
w zakresie Wykonawcy bez zwiekszenia kosztéw Zamawiajacego.

zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie dwoéch pomp

ciepta pracujgcych w uktadzie kaskadowym, pod warunkiem spetnienia
powyzszych wymagan oraz wszystkich pozostatych wymagan dokumentacji
postepowania.

Zamawiajacy, w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, zmienia rowniez tresc¢
SWZ (Specyfikacja) w ponizszym zakresie:

1.

2.

ROZDZIAL VI. [WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU], ust. 2 pkt 2.4 pkt 1)
lit. b) otrzymuje brzmienie:

~remont, budowe lub przebudowe kottowni wraz z montazem pompy ciepta o
mocy minimalnej 15kW, a wartosc tej roboty wyniosta co najmniej: 100 000,00
zt (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100) - dot. zadania IV,”

Zamawiajgcy dodaje ROZDZIAL Xlil. [CERTYFIKACJA WYKONAWCOW] oraz
analogicznie zmienia zapisy zatgcznika nr 1A oraz 1B do SWZ.




