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Schemat technologiczny
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N K - istniejący kocioł węglowy 100 kW
PC - pompa ciepła 26 kW
N- naczynie przeponowe NG200
W - wymiennik płytowy 
Z - zbiornik buforowy 800 l
P - podgrzewacz pojemnościowy 500 l

KOTŁOWNIA
pow.=27,50 m2

Rzut kotłowni - rozmieszczenie urządzeń
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